
Дата и время восстановления электроснабжения в случае введения внепланового 

ограничения режима потребления электрической энергии выполняется в соответствии с 

ПУЭ-7 п.1.2.17-1.8.19:  

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания восстановления электроснабжения осуществляется на время, 

необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или 

выездной оперативной бригады. 

Для электроприемников третьей категории восстановления электроснабжения  

выполняется за время необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента 

системы электроснабжения и не превышает двадцать четыре часа.  
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